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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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BEZEICHNUNG 3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.
Gemeindezentrum P¢ggstall

Gebdéude(-teil)

Nutzungsprofil Blirogeb#dude

Stralle Untere HauptstraRRe 8
PLZ/Ort 3650 Pdggstall
Grundstlicksnr, 662

Umsetzungsstand Ist-Zustand
Baujahr 1980
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Pdggstall
KG-Nr. 14347
Seehthe 460 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR Jewells unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBg,s: Der Referenz-Heizwlrmebedarf ist jone Warmemange, die in den Rdumen
bereltgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Reumtemperatur,
ohne Berticksichtigung alifélliger Ertrage aus Warmertckgewinnung, 2u halten,

WWWB: Der Warmwassorwlirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezoganer Defaultwert festgelegt.

HEB: Beiim Helzonerglebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wérmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems heriicksichtigt, dazu
z#ihlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverleilung,
der Warmespsicherung und der Wérmeabgabe sowie allfaltiger Hilfsenergie.

KB: Der Khibodarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefithrt werden
muss, um unter der Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BofEB: Beim Befouchtungsenerglebadarf wird der ailféllige Energlebedarf zur
Befsuchtung dargestellt.

KEB: Belm Kithlenorgiebodarf werden zusitziich zum Kihlbedart die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitsteliung bercksichtigt,

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermlttiung von
Energiekennzahlen.

Bo)EB: dar Bel 1erglobedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
fastgelagt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Belsuchtung.

Allo Werte goiton unter dor Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltons, Sie gebon den

HWB rer,sx PEB sk CO 20,5 f GEE,8K

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachanbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasien.

EEB: Dor Endenorglebodarf umfasst zusatzlich zum Heizensrgiebedarf den jeweils
allfélligen Betrichastrombada, Kihtenerglebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzGglich Elifalliger Endenerginertrage und zuziglich eines dafir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedart).

foee: Der Gesamtenargiooffizianz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenargiebedarf abzliglich allfdlliger Endenergiesrtrage und zuzaglich des daftir
notwendigen Hilfsenerglebadaris und andererseits sinem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primiirenergiobedarf ist der Endenergiebedarf einschiieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergliebedarf weist elnen emeuerbaren (PEB en.} und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COz0q: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Hiqulvalenten
Kohlendloxldemissionen (Treibhausgase), einschilefilich jener fir Vorkelten.

SK: Das Standortklima is! das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Kiimamodell
wurde auf Basis dor Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegenibar der Vorfassung aktualislert.

1 hodarf

fproQ

1 tahal

Brutto-Grundiliiche an.

Dieser Enargiaausweis entspricht den Vorgaben der O|B-Richtlinle 8 ,Energieeinsparung und Witrmeschutz* des Osterrelchischen Instituts fir Bautechnlk in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mal 2010 tber die Gesamtenergleeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieauswels-Vorlage-Gesetzes (EAVG), Der
Ermittiungszeltraum fir die Konversionsfaktoren fir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist f0r Strom: 2013-09 — 2018-08, und a8 wurden (bliche Allokationsregeln unterstelit
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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NsTITOT FUR BauTecHnik Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 19877 m? Heiztage 2814d Art der Loftung Fensterl0ftung
Bezugsflache (BF) 1590,2 m? Heizgradtage 4212 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 71325 m® Kiimaregion M Photovoltaik 35,0kwWp
Gebdude-Holiflache (A) 3 456,4 m? Norm-Auflentemperatur -16,1 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,48 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lénge (lc) 2,06 m mittlerer U-Wert 0,38 W/m?K WW-WB-System (sekunddr, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 27,71 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauwelse schwer RH-WB-System (sekundadr, opt.)

Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwérmebedarf HWBRretrk = 52,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRgrk = 49,7 kWh/m?a
Aufleninduzierter Kithlbedarf KB*r¢k = 1,3 kWh/ma
Endenergiebedarf EEBRrk = 105,2 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeerk = 0,91

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Helzwarmebedarf QnRet.sk = 133787 kWh/a HWBrefsk = 67,3 kWh/m?a
Heizwérmebedarf Qnsk = 127 299 kWhia HWBgk = 64,0 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qu = 4 812 kWh/a WWWB = 2,4 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Quepsk = 178 308 kWh/a HEBsk = 89,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eanvzww = 3,94
Energieaufwandszahi Raumheizung eawzrid = 1,19
Energieaufwandszahl Heizen eawzn = 1,29
Betriebsstrombedarf Qpsa = 33711 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Ktihibedarf Qgpgr = 40815 kWh/a KBsk = 20,5 kWh/m2a
Kuhlenergiebedarf Qxepsie = - kWh/a KEBgk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kuhlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QpefEB,SK = - kWh/a BefEBgk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpeies = 51204 kWh/a BelEB = 258 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 241728 kWh/a EEBsk = 121,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpepsk = 389258 kWh/a PEBsk = 195,8 kWh/m?a
Prim#renergiebedarf nicht erneuearbar Qpeanemn.,sk = 129 198 kWhi/a PEBnom.,sk = 65,0 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuverbar Qpgpern.sk = 260 060 kWh/a PEBem. sk = 130,8 kWh/m?a
4quivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 28 227 kg/a CO2eqsk = 14,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,92
Photovoltaik-Export Qpve sk = 12 016 kWh/a PVE export,sk = 6,0 kWh/mZa
ERSTELLT

GWR-Zah! Erstellerin BAUATELIER Peham

Ausstellungsdatum 19.12.2024 Am Jakobswed 3¢t Higgtten
Glltigkeitsdatum 18.12.2034 Untersahrif

Geschéftszahl

Bmstr. Emst Peham
Am Jakobsweg 30 | 3661 Anistetten
0676/322 30 25 | bauatelier-psham@aon.at

" | x ; www.peham-planyng.at, -
Die Energiekennzahlen dieses Energisausweises dienen ausschliefilich der information. Aufgrund der idealisierien Elngmgsparammgm:am@ﬁ}mher Nulzung erhebliche
Abwelchungen auftreten. Insbesondere Nutzungselnheiten unterschiedticher Lage konnen aus Grinden der Geomelrie und der Lag I ergiekannzahlen von den

hier angegebanen abweichen.
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Datenblatt GEQ
3660 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 67  fgeg,sk 0,92

Gebéudedaten
Brutto-Grundfiache BGF 1988 m? charakteristische Lange |; 2,06 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 7 132 m® Kompaktheit A g/ Vg 0,48 m
Geb&udehulifiache A g 3456 m?

Ermittiung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Bestandsplane Bmstr. Peham
Bauphysikalische Daten: Bestandsplane und Bestandsenergieausweis, 2006
Haustechnik Daten; Besichtigung, 18.12.2024

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Loftung: Fensterltiftung, Nassraumltfter vorhanden

Photovoltaik-System: 35kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen

Der Energleausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hiifsmittein erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberdhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebdudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wérmebrlicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 50591 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkting

Dier Energieauswots dient zur Information Uber den energehzchon Standard des Gebaudes Dar Berechnuneg e gen duichschoitiliche Kimadaten
standardisierie interne Wadrmogewnne sowie oin standardisiontes Mutzerverhalten zugrunde. Die ervechneten Dedinfsworte kdnnen daher von den
tatsachhichen Verbravchswerten abweichen Be Mehilanilienwohnhéusem ergebeza sich je nach Lage der Wohoung it Gebaode imierschucdliche:
Eneigiekennzanien Fur dia exakte Austogung dio Herzungsaniage muss eme Berechnung der Hezlast gama® ONORM H 7500 crstellt werden

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Empfehlungen

Untere Hauptstralle 8

3650 Poggstall
Blrogebaude, 1988 m? Bruttogrundfiache

Wiarmeddmmung Amortisation

Dammen von KDO1 - Decke zu unbeheiztem Keller mit 14 cm ﬁﬂ'ﬁ(ﬁ?

Amortisation < 10 Jahre 5 Sterne | < 20 Jahre' 4 Sterne | < 30 Jahre 3 Sterne | < 40 Jahwe 2 Sterne | ab 40 Jahre 1 Stern

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Empfehlungen

Wirmeddammung

K UL}

kWh/m?a

KDO1 - Decke zu unbehelztem Keller (lnvest 77,- €/m? 0,031 W/mK) 14 cm, 17 Jahre

Wérmedammung der ADO1 - Decke zu unbeheiztem Dachraum, FD01 - Terrasse, AW01 - AuRenwand 38,
AWO2 - Aufenwand 30, EBO1 - erdanliegender Fuboden nicht wirtschaftlich.

Der Fenstertausch von U-Glas 1,10, U-Rahmen 1,00 W/im2K, U-Glas 1,10, U-Rahmen 1,21 W/m?K, U-Glas
1,10, U-Rahmen 1,40 W/m?K ist nicht wirtschaftlich.

Dammstoffpreise: oberste Decke 190,- €/m? (0,031 W/mK); Flachdach 370,- €/m? (0,038 W/mK); Wand 190,-
€/m? (0,031 W/mK); Kellerdecke 190,- €/m? (0,031 W/mK);
Fensterpreise: Fenster Uw 0,8 W/m2K 550,- €/m?;

Betrachtungszeitraum: 20 Jahre

Preise inkl. aller Steuern. Die angefiihrten Preise stellen kein Angebot dar.
Kostensteigerung Energiepreis 3 % p.a., kalkulatorische Zinsen 2 % p.a.
Berechnung gemat ONORM B 8110-4

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Kostenoptimale Dammstoffdicke

KDO01 - Decke zu unbeheiztem Keller 661 m?

mittlere jahrliche Emsparung in ¢
Al

282,

=
=

2cm 4 om Geom 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 em 20 cm 22 cm 24 cm

kostenoptimala
Dammsloffdicke

Fur die muttiare jahrhiche Emsparung wird die "Emsparung gesamt "durch den Betrachtungszeitraum dividiert.
Einsparung gesanit = Energiekostenerspans - Investibonskosten

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Energieeinsparung

Einsparung pro Jahr

KDO01 - Decke zu unbeheiztem Keller _ 24 831 kWh

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Vergleich Haus-Auto

TR

® ® TN e O..'_\'l

— e

64 kwhima 50 xwhim#a

6,5 1100km 5,1 v100km

Der Vergleich zwischen Haus und Auto veranschaulicht den Heizwérmebedarf.
Ein Haus mit einem Heizwadrmebedarf von 50 kWh/m2Jahr entspricht einem
Treibstoffverbrauch von ca. 5,1 I/100km

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Projektanmerkungen
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Allgemein

Die Grundlage des Energieausweises ist der Informationsstand zum Zeitpunkt der Besichtigung bzw. der
Energieausweiserstellung.

Die Bauteilaufbauten (einzeine Bauteitschichten) wurden dem Bestandsenergieausweis entnommen und in der
Berechnung bertcksichtigt.

Defauit-Werte wurden dem Leitraden Energietecnniscnes Verhaiten von Gebauden entnommen. Bel den
angegebenen Werten handelt es sich grundsatzlich um Mittelwerte aus der Erfahrung und nicht um schlechtest
denkbare Werte.

Der Berechner behaélt sich vor, bei geanderten oder neuen Erkenntnissen (iber bestehende Bauteile, den
Energieausweis abzuandern.

For eine bauphysikalische Richtigkeit der Bauteilaufbauten betreffend Dampfsperren bzw. Dampfbremsen, Schall-
und Brandschutz sowie fachgerechter Ausfihrung gemar NO BO 2014 und NO BTV 2014 wird keine

Gewahileistung Ubemoimmen.
Far die Warmwasserbereitung wurden elektrische Kleinspeicher bzw. elektrische Durchlauferhitzer berticksichtigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Energieausweis ausgewiesenen energetischen Kennzahlen
Normverbrauchswerte darstellen. Die Angaben zu diesen Werten lassen keine endgultigen Rtickschliisse auf den
tasachlichen Energieverbrauch zu, da dieser aus dem tats&chlichen Nutzerverhalten und aus standortbedingten
klimatischen Besonderheiten und Unstetigkeiten des Jahreszeitklimas resultiert.

Die derzeitige Gesetzeslage sieht vor, dass vVerbesserungen der thermischen Hulle, 1alls diese wirtschattiich
umzusetzen sind, anzuftthren sind. Ab wann Mafinahmen wirtschaftlich sind bzw. welche Amortisationszeiten
hierfur angesetzt werden kénnen, wird jedoch nicht definiert und hangt sicher wesentlich von der jeweiligen
Nutzung des Gebdaudes ab.

Die Gebaudeabmessungen wurden ausschliellich aus dem Bestandsenergieausweis entnommen. Naturmaie
wurden nicht genommen.

Fur die Beuiteilung der Bausubstanz wurden keiing Materialpioben genoimimen, Reine Untersuchungen
durchgefuhrt und auch keine Verkleidungen entfernt. Der Aussteller des Energieausweises beurteilt die.
Zusammensetzung der Bauteile lediglich durch Sichtpriifung der Oberflachen und auf Grund der Erfahrungswerte
der jeweiligen Bautypologie und an Hand des allgemein anerkannten Leitfadens flr Altbaukonstruktionen - Tabelle
4 aus dem Handbuch ftr Energieberater. Die Qualitat der verwendeten Materialien, sowie die
Bauteileigenschaften selbst und deren Verarbeitung kénnen daher in dieser energetischen Berechnung nicht
eingeschétzt bzw. berlicksichtigt werden.

Haustechnik

Die im Eigentum von Dr. Hofbauer und Dr. Wurzer bestehenden PV-Anlagen wurden im EAW nicht berticksichtigt.
Im EAW ist die PV-Anlagen (35 kwp) der Marktgemeinde Pdggstall erfasst,

GEQ von Zshentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizlast Abschatzung

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

[= TS Vet
DS

Marktgemeinde Pbggstalt
Hauptplatz 1

3650 Poggstall

Tel.: 02758/23 83

Maner/ Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-AuRentemperatur: -16,1 °C Standort: Poggstall
Berechnungs-Raumtemperatur: 22°C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 38,1 K beheizten Gebaudeteile: 7 132,48 m?
Gebdudehliflache: 3 456,36 m?
A u f
[m?] [Wim* K] [1] [WIK]

ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum 881,87 0,109 0,90 86,57
AWO01 Aufienwand 38 732,04 0,200 1,00 146,21
AW02 AufBenwand 30 407,27 0,205 1,00 83,65
DDO1  FuRboden zu AuRenluft 3457 0,183 1,00 6,33
FDO1 Terrasse 79,01 0,214 1,00 16,92
FETU Fensteru. Tlren 82012 1,216 400,26
EBO1 erdanliegender Fulboden 230,13 0,526 0,70 84,68
KD01 Decke zu unbeheiztem Keller 661,39 0,699 0,70 323,49
EWO02 erdanliegende Wand - bewohnter Keller 2297 0,317 0,80 5,83
IW01 Woand zu unbeheiztem Keller 30 25,40 0,437 0,70 7,76
IW02 Woand zu unbeheiztem Keller 25 29,01 0,454 0,70 9,21
IW03 Wand zu unbeheiztem Keller - B zu C 23,58 0,519 0,70 8,57
ZD01  warme Zwischendecke 34,91 0,727
£DU2  Uecke zu bewohnten Keiler 0,711 U, 740
ZW02 Zwischenwand zu-beheizt - C zu Neubau 7766 0,641

Summe OBEN-Bauteile 960,89

Summe UNTEN-Bauteile 926,09

Summe Zwischendecken 35,02

Summe AuRenwandflachen 1162,28

Summe Innenwandflachen 78,00

Summe Wandflichen zum Bestand 77,66

Fensteranteil in AuRenwénden 22,1 % 329,12
Summe [WIK] 1179
Wairmebriicken (vereinfacht) [WIK] 118
Transmissions - Leitwert [WIK] 1 297,42
Liiftungs - Leitwert [WIK] 1 476,02
Gebaude-Heizlast Abschitzung ufuggehisgli=i, 05, th kW] 105,7
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (1 988 m?) [Wim? BGF] 53,16
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Heizlast Abschatzung
3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Die Geb&dude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung geman ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Liiftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.

Mliey vefmrddaclimbe onintien e din Wlarasiumo rssbomemibs i ied 1osbs mrivaleed e
e Sl WBINGAE LGNNE LD SR VAT LD STT SN G 1L NS LAt ARG
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Bauteile

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

AWO01 AuBenwand 38
bestehend von Innen nach Aulten Dicke A d/ A
Kalk-Zementpuiz B 0,0200 0,800 0,025
HLZ - alt B 0,3800 0,580 0,655
Dammputz Perlite B 0,0200 0,130 0,154
Capatect PS-Fassadendammplatte (EPS-F) B 0,1600 0,040 4,000
Capatect Textilglasgitter B * 0,0005 0,000 0,000
Capatect KD-Reibputz B 0,0020 0,760 0,003
Dicke 0,5820

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5825 U-Wert 0,20
AW02  AuBenwand 30
bestehend von Innen nach Aulien Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
HLZ - alt B 0,3000 0,580 0,517
Dammputz Perlite B 0,0200 0,130 0,154
Capatect PS-Fassadendammplatte (EPS-F) B 0,1600 0,040 4,000
Capatect Textilglasgitter B " 0,0005 0,000 0,000
Capatect KD-Reibputz B 0,0020 0,750 0,003

Dicke 0,5020

Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,5025 U-Wert 0,21
EBO1 erdanliegender FuRboden
bestehend von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Zementestrich B 0,0500 1,330 0,038
Glaswolle < 15 kg/m? B 0,0500 0,043 1,163
Bitumen B 0,0020 0,230 0,009
BE Schitt- und Stampfbeton B 0,1500 1,600 0,094
PA-Folien Dicke d>=0,05 mm B 0,0010 1,000 0,001
Kies B 0,3000 0,700 0,429

Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,5530 U-Wert 0,53
KDO01 Decke zu unbeheiztem Keller
bestehend von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Linoleum B 0,0100 0,180 0,056
Zementestrich B 0,0550 1,330 0,041
TDP 30/25 B 0,0250 0,035 0,714
Eder Ziegelfertigdecke D 21 B 0,2100 0,750 0,280

Rse+Rsi= 0,34 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 0,70
ZD02 Decke zu bewohnten Keller
bestehend von Innen nach Aufen Dicke & d/ A
Linoleum B 0,0100 0,180 0,056
Zementestrich B 0,0550 1,330 0,041
TDP 30/25 B 0,0250 0,035 0,714
Eder Ziegelfertigdecke D 21 B 0,2100 0,750 0,280

Rse+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 0,74
ZD01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ \
Linoleum B 0,0100 0,180 0,056
Zementestrich B 0,0550 1,330 0,041
TDP 30/25 B 0,0250 0,035 0,714
Eder Ziegelfertigdecke D 21 B 0,2100 0,750 0,280
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025

Rse+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,3200 U-Wert 0,73
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum
bestehend von Auflen nach Innen Dicke ' d/ A
clima-super Zellulosedammung B 0,3000 0,039 7,692
Zementestrich B 0.0450 1,330 0,034
Heraklith-BM 75 B 0,0750 0,080 0,938
Eder Ziegelfertigdecke D 21 B 0,2100 0,750 0,280
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,6500 U-Wert 0,11
DDO01 FuBboden zu Auflenluft
bestehend von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Linoleum B 0,0100 0,180 0,056
Zementestrich B 0,0550 1,330 0,041
TDP 30/25 B 0,0250 0,035 0,714
Eder Ziegeifertigdecke D 21 B 0,2100 0,750 0,280
Dammputz Perlite B 0,0200 0,130 0,154
Capatect PS-Fassadenddmmplatte (EPS-F) B 0,1600 0,040 4,000
Capatect Textilgiasgitter B " 0,0005 0,000 0,000
Capatect KD-Reibputz B 0,0020 0,760 0,003
Dicke 0,4820
Rse+Rsi =0,21 Dicke gesamt 0,4825 U-Wert 0,18
FDO1  Terrasse
bestehend von Auflen nach Innen Dicke A d/ A
Keramische Beldge B 0,0200 1,200 0,017
Zementestrich B 0,0550 1,330 0,041
BauderPIR FA-TE 100 mm B 0,1000 0,024 4,167
Eder Ziegelfertigdecke D 21 B 0,2100 0,750 0,280
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,4050 U-Wert 0,21
IWo1 Wand zu unbeheiztem Keller 30
bestehend von nnen nach Aulen Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
HLZ - alt B 0,3000 0,580 0,517
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
Heratherm-flex 60 B 0,0600 0,041 1,463
Rse+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,44
IW02 Wand zu unbeheiztem Keller 25
bestehend von Innen hach Aulen Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
HLZ - alt B 0,2500 0,580 0,431
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
Heratherm-flex 60 B 0,0600 0,041 1,463
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,45
EW02 erdanliegende Wand - hewohnter Keller
bestehend von Innen nach Aulen Dicke ) d/ A
Kalk-Zementputz B 0,0200 0,800 0,025
Betonhohlstein aus Normalbeton B 0,3000 0,550 0,545
Bitumenanstrich B 0,0030 0,230 0,013
Styrodur C B 0,1000 0,041 2,439
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4230 U-Wert 0,32
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,233601 REPBAUTEILE 01921 - Niederdsterreich 19.12.2024 12:54 Seite 12



Bauteile

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

IW03 Wand zu unbeheiztem Keller-Bzu C
bestehend

Kalk-Zementputz

Betonhohlstein aus Normalbeton

EPS

Betonhohlstein aus Normalbeton

Kalk-Zementputz

von Innen nach AuBlen

B
B
B
B

B

Rse+Rsi = 0,26

ZW02 Zwischenwand zu heheizt - C zu Neubau

bestehend

Kalk-Zementputz

HLZ - alt

Dammputz Perlite

Capatect PS-Fassadenddmmplatte (EPS-F)
Stahlbeton

Kalk-Zementputz

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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von Innen nach Auften

DD oOmmm

Rse+Rsi = 0,26

19.12.2024 12:54

Dicke
0,0200
0,3000
0,0200

0,3000
0,0200

Dicke gesamt 0,6600

Dicke

0,0200
0,3000
0,0200
0,0200
0,2000
0,0200

Dicke gesamt 0,5800

&
0,800
0,550
0,038
0,550
0,800

U-Wert

A

0,800
0,580
0,130
0,040
2,500
0,800
U-Wert

dih
0,025
0,545
0,526
0,545
0,025
0,52

diX

0,025
0,517
0,154
0,500
0,080
0,025

0,64
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Geometrieausdruck

3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

KG
Nr2

: b
: Wi
w2
VW
Nr 18
KG Rechteck
Nr18
_______ FEELEEES
w3 wi

KG Summe

a = 11,86 b =
lichte Raumhthe =
BGE 160,82m? BRI
Wand Wl 34,16m* BWO2
Wand W2 19,27m* EWO02
Teilung 6,87
19,79m?* IWO3
Wand W3 34, 16m? AW02
Wand W4 39,05m? AWO2

Decke 160,82m? ZD02
Boden 160,82m2? EBO1

13,56
2,58 + obere Decke: 0,30 => 2,88m

463, 17m?

Auflenwand 30

erdanliegende Wand - bewohnter Keller
X 2,88 (Lange x Hohe)

Wand zu unbeheiztem Keller - B zu C
Auflenwand 30

Decke zu bewohnten Keller
erdanliegender Fubboden

a= 17,40 b: = 8,45

lichte Raumhothe
BGF 62, 53m?* BRI

Wand Wl 24,34m* IWO02

2,58 + obere Decke: 0,30 => 2,88m

180,09m?

Wand zu unbeheiztem Keller 25

Wand W2 =21,31m? AW02 Aufenwand 30

Wand W3 24,34m? BAW02

Wand W4 21,31m? IWO0l Wand zu unbeheiztem Keller 30
Decke 62,53m? ZD02 Decke zu bewohnten Keller
Boden 62,53m? EBOl erdanliegender FuBboden

a = 4,52 B = 1,50

lichte RaumhShe = 2,58 + obere Decke: 0,30 => 2,88m
BGF 6,78m? BRL 19,53m?

Wand W1 4,32m?* AW02 AuRenwand 30

Wand W2 -13,02m? AWO2

Wand W3 4,32m? AWO2
Wand W4 13,02m? AW02
Decke 6, 78m? Z2D02
Boden 6,78m? EBOL

Decke zu bewohnten Keller
erdanliegender FuBboden

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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KG Bruttogrundfiche [m?]:
KG Bruttorauminhalt [m?}:

230,13
662,78
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Geometrieausdruck
3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

EG
NrE a = 13,23 b o= 9,77
lichte Raumhthe = 2,60 + obere Decke: 0,32 => 2,92m
BGF 129, 26m* BRI 377,43m?

Wand W1 38, 63m? AWO2 AuBenwand 30

Wand W2 28, 53m? AW02

Wand W3 38, 63m? ZW02 Zwischenwand zu beheizt - C zu Neubau
Wand W4 28,53m? AW02 AuBenwand 30

Decke 129,26m? ZDO1 warme Zwischendecke

Boden 129,26m? KDOl Decke zu unbeheiztem Keller

EG Balkon Wohnung EG

Nr22 a= 1,32 b 4,46
lichte Raumhthe 2,60 + obere Decke: 0,41 => 3,01lm

BGF -5,89m? BRI -17,69m?

Wand W1 -13,40m? AW02 AuBenwand 30
Wand W2 3,97m?* AWO02
Wand W3 13,40m? AWO02

al wa Wand W4 -3,97m? ZW02 Zwischenwand zu beheizt -~ C zu Neubau
Decke -5,89m? FDOl Terrasse
Boden -5,89m? KDOl1l Decke zu unbeheiztem Keller
L L
br——————
b

EG  Arzt Bauteil 1
a = 13,23 b = 10,56
lichte Raumh&éhe = 3,20 + obere Decke: 0,32 => 3,52m
BGF 139, 7lm? BRI 491, 77m?

Wand W1 37,17m? AWO2 Aufilenwand 30

Wand W2 ~46,57m? AW02

Wand W3 37,17m? AWO02

Wand W4 46,57m? AWO2

Decke 131,17m? ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 8,54m?* FD01 Terrasse

Boden 139,71m? KDOl Decke zu unbeheiztem Keller

Nr 18

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

EG Arzt Bauteil 2

Nr18 a= 17,00 b = 2,18
lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 0,32 => 3,52m
BGF 15,26m? BRI 53, 72m?

Wand W1l 7,67m?* AWOl AubBenwand 38
Wand W2 -24,64m? AW02 Aullenwand 30

Wand W3 7,67m? AWOl AuBenwand 38
Wand W4 24,64m* BAWO1
Decke 15,26m? zZD0O1 warme Zwischendecke
Boden =15,26m? 2Z2D02 Decke zu bewohnten Keller

EG Gemeindeamt Bauteil 1

Nr 18 B e DA

lichte Raumhthe = 3,14 + obere Decke: 0,32 => 3,46m
BGF 66,43m? BRI 229,85m?

Wand Wl 32,84m? AWO0l AuBenwand 38

Wand W2 -24,22m? AWOLl

Wand W3 32,84m? AWO1

Wand W4 24,22m? AWO1

Decke 6l,76m? ZD0O1l warme Zwischendecke
Teilung 4,67m? FDOl Terrasse

Boden -66,43m? ZD02 Decke zu bewohnten Keller
a = 12,06 b = 25,83
lichte Raumhdhe = 3,14 + obere Decke: (0,32 => 3,46m

BGF 311,51lm? BRI 1 077,82m?

Wand Wl 89,37m? AWOl AuBenwand 38

Wand W2 -41,73m? AWOL

Wand W3 89,37m? AWO1

Wand W4 41,73m? AWO1

Decke 287,79m? zZD01l warme Zwischendecke
Teilung 23,72m? FDO1l Terrasse

Boden 168,35m? KDO1l Decke zu unbeheiztem Keller
Teilung -143,16m? 2ZD02 Decke zu bewohnten Keller

Nr 18
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Geometrieausdruck
3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

EG Gemeindeamt Bauteil 3

Nr18 a= 4,52 b = 1,43
lichte Raumhtthe = 3,14 + obere Decke: 0,32 => 3,46m
BGF 6,46m? BRI 22,36m?

Wand W1l 4,95m? AW02 AuBenwand 30
Wand W2 -15,64m? AWO02
Wand W3 4,95m? AWO2
Wand W4 15, 64m? AWO02

Decke 6,46m? Z2D01 warme Zwischendecke

Boden -6,46m? ZD02 Decke zu bewohnten Keller

a= 5,36 b = 0,83

lichte Raumhthe = 3,14 + obere Decke: 0,41 => 3,55m

BGF 4,45m* BRI 15,77m?

Wand Wl 2,94m? AWO1 Aufenwand 38
Wand W2 ~-19,00m? AWO1
Wand W3 2,94m? AWO1
Wand W4 19,00m? AWOl

Decke 4,45m? FDO1l Terrasse
Boden 4,45m? DDO1l Fufboden zu AuBenluft
Nr18
EG Postamt Bauteil 1
b a= 5,30 b = 7,67
k i lichte Raumh&she = 2,99 + obere Decke: 0,32 => 3,3lm
BGE 40, 65m? BRI 134,55m3
Wand W1 25,39m* AWO1l Aufenwand 38
Wand W2 -17,54m? RAWO1
Wand W3 25,39m? AWO1L
Wand W4 17,54m? AWO1
Decke 40, 65m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Boden 40, 65m? KDO1l Decke zu unbeheiztem Keller
Nr18

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,233601 REPGEOM1 01921 - Niederdsterreich 19.12.2024 12;:54 Seite 17



Geometrieausdruck

3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

EG Postamt Bauteil 2
Nr18 a= 4,84 b = 0,90

lichte Raumhbhe 2,99 + obere Decke: 0,32 => 3,31m
BGE 4,36m? BRI 14,42m?
Wand Wl 2,98m? AWO1l AuBenwand 38
Wand W2 -16,02m* AWO1
Wand W3 2,98m? AWO1
Wand W4 16,02m? AWO1
Decke 4,36m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 4,36m? DDO1l FuBboden zu AuBenluft

EG Postamt Bauteil 3
a = 12,05 b = 15,71
lichte Raumhdhe 2,99 + obere Decke: 0,32 => 3,3lm
BGF 189,31m? BRI 626, 60m*
Wand W1 52,00m? AWOl ARuBenwand 38
Wand W2 -39,89m? AWOL
Wand W3 52,00m? AWOl
Wand W4 39,89m? AWO1
Decke 189, 31m? ZD0O1l warme Zwischendecke
Boden 189,31lm? KDOl Decke zu unbeheiztem Keller

Nr18
EG Gemeindeamt Bauteil 5
NI’21 a= 2,81 b = 0,46
lichte Raumhshe = 3,14 + obere Decke: 0,48 => 3,62m
a BGF =1,29%m? BRI -4, 68m?
Wand Wl 1,67m? AWO1l Aubenwand 38
Wand W2 10,18m? AWOL
Wand W3 1,67m? AWO1
Wand w4 -=10,18m? AWO1l
Decke 1,29m?® DDO1 FuBboden zu AuBfienluft
Boden 1,29m? ZD02 Decke zu bewohnten Keller

EG Summe

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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EG Bruttogrundflache {m?]:
EG Bruttorauminhalt [m°]:

200,21
3021,93
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Geometrieausdruck
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

0G1
er a = 13,23 b = 20,28
lichte Raumhthe = 2,60 + obere Decke: 0,65 => 3,25m
BGF 268,30m* BRI 871,99m*

Wand Wl 43,00m? AW02 Aupenwand 30

Wand W2 65,91m?* AW02

Wand W3 43,00m? ZW02 zwischenwand zu beheizt - C zu Neubau
Wand W4 65, 91m?2 AWO2 Aufenwand 30

Decke 268,30m? ADOLl Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden =268,30m* zZD01l warme Zwischendecke

a= 1,30 b o= 4,41

lichte Raumhthe = 2,60 + obere Decke: 0,65 => 3,25m
BGF -5,73m* BRI -18,63m?

Wand W1 -14,33m? AW02 Aufenwand 30
Wand W2 4,23m? AWO2
Wand W3 14,33m? AWO2
Wand W4 -4,23m* AWO2

Decke =5,73m* ADO1l Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden 5,73m? FDOl Terrasse

OG1 Balkon Steuerberater
&= 3,53 b = 2,42
lichte Raumhthe = 2,60 + obere Decke: 0,65 => 3,25m
BGF ~8,54m?* BRI -27,76m?

Wand W1 7,87m2 AW02 Aufenwand 30

Wand W2 11,47m? AWO02

Wand W3 7,87m?2 AW02

Wand W4 -11,47m? AWO2

Decke -8,54m? ADOl Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden 8,54m? FDO1 Terrasse

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

0G1 Gemeindeamt Bauteil 1

Nr18 a= #£;82 b = 11,67
lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 0,65 => 3,85m
BGF 79,59m? BRI 306,42m?

Wand Wl 44,93m? AWO01l AuBenwand 38

Wand W2 -26,26m? AWO1

Wand W3 44,93m? AW0O1

Wand W4 26,26m* AWO1

Decke 79,59m2 BADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden ~79,59m? 2z2D01 warme Zwischendecke

a= 4,34 b = 1,10
Nr22 lichte Raumhdhe = 3,20 + obere Decke: 0,65 => 3,85m
BGE -4,77m? BRI -18,38m?

Wand W1 -4,24m? AWOl Aufenwand 38
Wand w2 16, 71m?> AWO1l
Wand W3 4,24m* AWO1
Wand w4 -16,71m? AWO1

Decke -4,77m* ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden 4,77m? FDO1l Terrasse

a = 12,06 b = 25,94

lichte Raumhshe = 3,20 + obere Decke: 0,65 => 3,85m
BGEF 312,84m? BRI 1 204,42m?

Wand W1 99,87m?* AW01l Aubenwand 38

Wand W2 -46,43m? AWOL

Wand W3 99,87m? AWO1

Wand w4 46,43m* AWO1

Decke 312,84m? ADO!l Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden -312,84m? ZD01 warme Zwischendecke

Nr 18
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Geometrieausdruck
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

0G1 Gemeindeamt Bauteil 3

Nr 22 a= 3,62 b = 6,76
lichte Raumhbhe = 3,20 + obere Decke: 0,48 => 3,68m
BGF -24,47m? BRI -90,10m?

Wand W1 ~24,89m? AWO1l AuBenwand 38
Wand W2 13,33m? AWOL
Wand W3 24,89m? AWO1
Wand W4 =13,33m® AWO1

Decke 24,47m? DDO1 FuBboden zu AuBenluft
Boden 24,47m?* ¥DO1 Terrasse
a
0G1 Gemeindeamt Bauteil 4
Nr18 a= 4,52 b = 1,43
lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 0,65 => 3,85m
BGF 6,46m? BRI 24,88m?

Wand W1 5,51m? AW02 AuBenwand 30
............... 5 Wand W2 =17,40m?* AW02

w2 Wand W3 5,5lm? AWO2
Wand w4 17,40m? AWO2
Decke 6,46m? ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum
Wi 0 wi b Boden -6,46m? Z2D01 warme Zwischendecke

a = 5,30 B = 7,56
lichte Raumhdhe = 2,95 + obere Decke: 0,65 => 3,60m
BGF 40,07m? BRI 144, 24m?

Wand W1 27,22m? AWO01l Auflenwand 38

Wand W2 -19,08m? AWO1

Wand W3 27,22m? AWO1

Wand W4 19,08m?* AWO1

Decke 40,07m2 ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden ~-40,07m? ZDO1 warme Zwischendecke

Nr 18
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Geometrieausdruck

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

OG1 Zahnarzt Bauteil 2

Nl’18 a= 4,84 b = 0,9
lichte Raumhdhe = 2,95 + obere Decke: 0,65 => 3,60m
BGF 4,36m? BRI 15, 68m?
Wand W1 3,24m? AW01l AuBenwand 38
Wand W2 -17,42m? BWO1
Wand W3 3,24m? AWO1
Wand W4 17,42m? AWO1
Decke 4,36m? ADOl Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden -4,36m?* ZD01 warme Zwischendecke
a = 12,05 b = 15,71
lichte Raumhdhe = 2,95 + obere Decke: 0,65 => 3,60m
BGF 189,31m? BRI 681, 50m?
Wand W1 56,56m? AWO1l AuBenwand 38
Wand W2 -43,38m? AWO1
Wand W3 56, 56m? AWO1
Wand W4 43,38m* AWO1
Decke 189, 31m? ADOl Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden ~-189,31m? 2ZD01 warme Zwischendecke
Nr18
¢ <1 857,40
0G1 Summe 0G1 Bruttogrundfliche [m?] g
OG1 Bruttorauminhalt [m?): 3 094,26
Deckenvolumen EB01
Flache 230,13 m* x Dicke 0,55 m = 127,26 m?
Deckenvolumen KD01
Fldche 661,39 m? x Dicke 0,30 m = 198,42 m?
Deckenvolumen ZD01
Fliche 34,91 m? x Dicke 0,32 m = 11,17 m?
Deckenvolumen DD01
Fléche 34,57 m? x Dicke 0,48 m = 16,66 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 353,51
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck

3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand

AWO1

BWO1

AW02

AW02

lichte Raumhihe THO1
: . IWO2
Dicke Fassadenstreifen TWO03
EW02

Flache F asssdenaeiten

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Boden

= KDOl1
- DDO1
- EBO1
- KDO1
- EBO1
= EBO1
- EBOl
- EBOLl

Gesamtsumme BruttogeschoRfldche [m?]:
Gesamisumme Bruitorauminhait jm-);

Dicke

0,300m
0,482m
0,553m
0,300m
0,553m
0,553m
0,553m
0,553m

19.12.2024 12:54

Linge

98, 42m
3,46m
41,33m
55,21m
7,40m
8,45m
6,87m
6, 69m

Flédche

29, 53m?
1,67m?
22,86m?
16, 56m?
4,09m*
4, 67m?
3, 80m?
3, 70m?

1987,74
1132,4%
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Fenster und Tiiren
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Brelte Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | ¢ fs glot amsc
m m m* WM WimK WimK  m?  Wim*K WK
B Prafnormman Typ 1 (T1) 1,23 148 1.82 1,10 1,00 o048 1,23 1,19 0,62
Prifnormmaf Typ 2 (T2) 1.2 148 1.82. 1,10 1.21 0,040 1,47 1,23 0,88
PriifnormmaR Typ 3 (T3) 123 148 1.82 110 140 0040 1,47 127 0,56
) 417
M
B T1 EG AWO1 1 1956x1,35(BTB)-EG | 1,056 1,35 2,63 1,10 1,00 0048 1,74 1,20 3,17| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 4 285x180(BTB)-EG | 2,85 180 2052 110 1,00 0048 18,29 1,16 2375|062 040 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 4 1,98x065(BTA)-EG | 1,98 065 515 1,10 1,00 0,048 2,56 1,23 6,32| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T3 | EG AWO1 1 282x280(BTB)-GA | 2,82 2,80 7.90 1,10 1,40 0040 650 1,26 9,94| 0,58 0,40 1,00 0,00
B T3 | EG AWO1 1 175x270(BTA)-Postl 1,75 270 473 1,10 140 0040 382 127 6,00 0,58 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AW02 2 1,12x1,35(BTC)-EG | 112 1,35 302 1,10 1,00 0,048 1,64 1,24 3,78/ 0,62 0,40 1,00 0,00
8 M EG AW02 3 173x1,80(BTC)-EG| 173 1,80 934 1,10 1,00 0048 6,32 1,21 11,28 0,62 0,40 1,00 0,00
B T3 | EG AW02 1 243x2,14(BTC)- 243 2,14 520 1,10 1,40 0,040 4,35 1,24 647/ 0,58 0,40 1,00 0,00
Stiegenhaus-
B T1 | OG1 AWO1 4 283x180(BTB)-OG | 2,83 1,80 2038 1,110 1,00 0,048 14,16 1,20 24,48 062 0,40 1,00 0,00
B Ti | OG1 AWO1 1 283x065(BTB)-0OG| 283 065 1,84 1,10 1,00 0,048 0,91 1,23 2,28| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OGI AWOT 1 1,90x085(BTB)-OG | 1,80 0,66 1,24 1,10 1,00 0,048 0,61 1,23 1,62 0,62 0,40 1,00 0,00
B TI | OGI AW02 5 1,12x1,35(BTC)-OG | 1,42 1,35 756 1,10 1,00 0,048 4,11 1.24 9,39| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 [ OG1 AW02 1 2,38x230(BTC)-0OG | 238 2,30 547 1,10 1,00 0,048 4,12 1,18 8,47{ 0,62 0,40 1,00 0,00
28 94,98 67,13 14,77
8]
B Ti KG AW02 1 083x3,17(BTB)-KG | 0,83 3,17 2,63 1,10 1,00 0,048 1,20 1,27 3,35| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 1,33x260(BTB)-EG | 1,33 260 346 1,10 1,00 0,048 224 1,22 423! 062 0,40 1,00 0,00
BT EG AWO0t 3 350x065(BTA)-EG | 350 085 6,83 1,10 1,00 0,048 357 1,23 8,37| 062 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 265x0,65(BTA)-EG | 265 0,65 1,72 1,10 1,00 0,048 0,84 1,23 2,12| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T3 | EG AWD1 1 170x265(BTA)-Post] 1,70 265 451 1,10 1,40 0,040 362 127 574| 0,58 0,40 1,00 0,00
B T EG AW02 2 1,73x1,80(BTC)-EG | 1,73 180 623 110 1,00 0048 4,21 1,21 7,51] 0,82 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO02 2 1,18x085(BTC)-EG | 1,18 0,85 2,01 1,10 1,00 0,048 1,15 1,21 2,42| 062 0,40 1,00 0,00
B T3 | EG AWO02 1 1,73x210(BTC)-FA | 1,73 210 363 1,10 140 0,040 289 1,28 4,65/ 0,58 0,40 1,00 0,00
B Tt [ OG1 AWO01 2 185x065(BTB)-0G | 1,85 065 241 1,10 1,00 0,048 1,32 1,22 2,92| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AWO1 1 165x260(BTB)-0OG| 1,65 260 429 1,10 1,00 0,048 3,00 1,20 56| 0,62 0,40 1,00 0,00
B Tt | OG1 AWo1 3 1,68x1,35(BTA)-0G| 1,68 1,35 6,80 1,10 1,00 0,048 4,33 1.21 8,25/ 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OGI AWO1 1 178x1,35(BTA)-0G | 1,78 135 240 1,10 1,00 0048 155 1,21 2,91| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AW02 2 1,65x1,35(BTC)-0OG| 165 135 446 1,10 1,00 0048 2,82 1,29 541 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AW02 2 089x060(BTC)-0G| 0,80 0,60 107 1,10 1,00 0048 047 1,23 1,31/ 0,62 0,40 1,00 0,00
B Tt | OG1 AW02 1 083x3,15(BTB)-0G| 083 3,15 261 1,10 1,00 0,048 119 1,27 3,33/ 0,62 0,40 1,00 0,00
24 55,06 3440 67,68
]
B T4 KG AW02 3 185x120(BTB)-KG | 1,85 120 584 1,10 1,00 0048 366 122 7.22| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T3 | KG AWO02 1 120x230(BTB)-KG | 1,20 230 2,76 1,10 140 0,040 230 1,24 3.43| 0,58 0,40 1,00 0,00
B T3 | KG AWD2 1 233x222(BTB)-KG | 233 222 517 1,10 1,40 0,040 4,31 1,25 6.45| 0,58 0,40 1,00 0,00
B T KG AW02 1 2,85x1,30(BTB)-KG | 2,86 1,30 3,71 1,10 1,00 0,048 243 1,24 4,47| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T2 | KB AWO02 1 1,14x218(BTB)-KG | 1,14 2,18 249 1,10 1,21 0,040 2,06 1,22 3,03| 0,58 0,40 1,00 0,00
BT EG AW01 3 173x18B0(BTB)-EG | 173 1.80 934 110 100 0048 632 1.2 11,28} 062 0.40 1.00 0.00
B T EG AWO1 1 2,30x065(BTB)-EG | 230 065 1,50 1,10 1,00 0048 070 1,23 1,85 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 348x065(BTB)-EG | 348 065 226 1,10 1,00 0048 1,18 1,23 2,771 0,62 0,40 1,00 0,00
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Fenster und 1uren
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Typ Bautell Anz.Bezeichnung Breite Hthe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc

m m m WmK WmK WimK m?* WimK WK
B T EG AWO01 4 2,83x180(BTB)-EG | 283 1,80 2038 1,10 1,00 0,048 1416 120 24,46/ 062 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AW01 3 0,08x0,65(BTA)-EG | 0,98 085 191 1,10 1,00 0,048 081 1,22 2,33/ 062 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AW01 1 230x180(BTA)-EG | 230 1,80 414 1,10 1,00 0.048 271 1,21 5,03 062 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO02 2 1,12x135(BTC)-EG | 1,12 1,35 3,02 1,10 1,00 0,048 1,84 1,24 3,76/ 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG Aw02 1 1,73x1,80(BTC)-EG | 1,73 1,80 311 1,10 1,00 0,048 2,11 1,21 3,75| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO02 1 1,80x135(BTC)-EG | 1,80 1,35 243 1,10 1,00 0,048 1,58 1,21 2,94] 062 040 1,00 0,00
B Ti EG AW02 1 1,00x220(BTC)-EG | 1,00 220 2,20 1,10 1,00 0,048 1,49 1,19 2,61 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AWO02 1 1,50x1,80(BTC)-EG | 1,50 1,80 270 1,10 1,00 0048 176 1,22 3,28/ 0,62 0,40 1,00 0,00
B 11 | 0G1 AWO1 2 1,12x1,35(BTB)-0OG | 1,12 1,35 3,02 1,10 1,00 0,048 1,64 1,24 3,76 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AW01 1 353x065(BTB)-0OG | 353 065 229 1,10 1,00 0,048 1,20 1,23 2,81| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T 0G1 AWM 3 2683x1,80(BTB)-0OG| 283 1,80 15,28 1,10 1,00 0,048 10,62 1,20 18,35 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AW01 2 233x1,84(BTA)-OG| 233 1,84 8,57 1,10 1,00 0,048 5,66 1,21 10,40| 0,82 0,40 1,00 0,00
B T1 | 0OG1 AW02 2 1,12x1,35(BTC)-0G| 1,12 1,35 3,02 1,10 1,00 0,048 1,84 1,24 3,76 0,62 040 1,00 0,00
B T1 | OG1 AW02 2 0,80x1,35(BTC)-OG| 0,80 1,35 243 1,10 1,00 0,048 1,47 1,20 2,92| 0,62 0,40 1,00 0,00
B Tt | OG1 AW02 1 180x1,35(BTC)-OG| 1,80 1,35 243 1,10 1,00 0,048 1,58 1,21 2,94] 0,62 0,40 1,00 0,00
B Tt | OG1 AW02 1 1,00x220(BTC)-OG| 1,00 220 2,20 1,10 1,00 0,048 1,49 1,19 2,61/ 062 0,40 1,00 0,00

40 112,30 74,60 136,19

w

B T1 KG AW02 1 1,78x0,60(BTB)-KG | 1,78 0,80 1,07 1,10 1,00 0,048 0,49 1,23 1,32 0,62 0,40 1,00 0,00
B T KG AW02 1 186x060(BTB)-KG | 1,85 0,60 1,11 1,10 1,00 0,048 0,51 1,23 1,37] 062 040 1,00 0,00
B T1 KG AW02 1 0,83x317(BTB)-KG | 083 3,17 263 1,10 1,00 0,048 1,20 1,27 3,35 0,62 0,40 1,00 0,00
B T3 KG AW02 1 1,66x220(BTB)-KG | 165 2,20 363 1,10 1,40 0,040 2,87 1.28 4,661 0,68 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AW01 4 1,73x1,80(BTB)-EG | 1,73 1,80 1246 1,10 1,00 0,048 8,42 121 15,01| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG Aw01 1 2,52x1,80(BTB)-EG | 252 1,80 454 1,10 1,00 0,048 3,08 1,21 548| 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AW01 2 2,80x175(BTA)-EG | 2,80 1,75 9,80 1,10 1,00 0,048 8,76 1,20 11,78/ 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 EG AW0D1 1 3,10x1,76(BTA)-EG | 3,10 1,75 643 1,10 1,00 0,048 3,84 1,20 6,49/ 0,62 0,40 1,00 0,00
B T3 EG AWOt 1 1,80x227 (BTA)-FA)| 1,80 227 4,09 1,10 1,40 0,040 3,29 1,27 5,20| 0,58 0,40 1,00 0,00
B T1 | OGI AWD1 2 1,12x1,35(BTB)-0G | 1,12 135 3,02 1,10 1,00 0,048 1,84 1,24 3,76 0,62 0,40 1,00 0,00
B T 0G1 AWO01 1 080x215(BTB)-0OG | 0,80 215 1,94 1,10 1,00 0,048 1,28 1,19 2,31 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AWo1 1 1,80x1,38(BTB)-0G| 1,80 1,38 2,48 1,10 1,00 0,048 1,62 1,21 3,00{ 0,62 040 1,00 0,00
B T1 [ 0OG1 AWD1 1 1,68x065(BTA)-OG | 1,68 085 1,09 1,10 1,00 0,048 0,52 1,23 1,34} 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 | OG1 AWDYI 3 1,68x1,35(BTA)-OG | 1,88 1,35 6,80 1,10 1,00 0,048 4,33 1,21 8,25} 0,62 0,40 1,00 0,00
B T1 OG1 AW02 1 1,90x215(BTC)-0OG| 1,80 215 4,09 1,10 1,00 0,048 290 1,20 4,89] 062 040 1,00 0,00
B T1 | OG1 AW02 1 0,83x3,15(BTB)-0G | 0,83 3,15 2,61 1,10 1,00 0,048 1,19 1,27 3,33] 0,62 0,40 1,00 0,00

23 86,79 43,90 81,54

Summe 16 329,13 220,03 400,18
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Rahmen

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Bezeichnung

Typ 1 (T1)

Typ 2 (T2)

Typ 3(T3)
112x1,35(BTC) -
EG

1,73x1,80 (BT C) -

EG

1,18 x0,88 (BT C)
EG

1,80% 1,35 (BTC) -

EG

1,00 x 2,20 (BT C) -
EG

1,50 x 1,80 (BT C) -

EG

1,73 % 1,60 (BT B) -

EG

2,62 x 1,80 (BT B) -

EC

2,30x0,65(BTB)-

EG

3,48 x 0,65 (BT B) -

EG

2,83 x 1,80 (BT B) -

EG

1,33x 2,680 (BTB) -

EG

1,95 % 1,35 (BT B) -

EG

2,65 X 1,60 (BT b) -

2,80x1,75 (BTA) -

EG

3,10x1,75 (BT A) -

EG

1,98 X 0,65 (BTA) -

EG

3,50 x 0,85 (BTA) -

EG

2,66 x0,65 (BTA) -

EG

0,98 x 0,65 (BTA) -

EG

2,30 X 1,80 (BTA) -

EG

2,43x2,14 (BTC) -

Stiegenhaus

1,73x2,10 (BT C) -

FA

2,82x 2,80 (BTB) -

GA

1,80X%2,2/ (Bt A) -
A

1,75 % 2,70 (BTA) -

Post

1,70 X 2,65 (BTA) -

Post

1,65 x 1,20 (BT B) -

KG

1,78 x 0,60 (BT B) -

KG

1,85 x 0,60 (BT B) -

KG

0,83x3,17(BTB) -

KG

1,20 x 2,30 (BT B) -
KG

Rb.re.

m
0,120

0,069
0,069
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,120
0,120
0.120
0,120
0,069

Rb.li.
Im
0,120

0,069
0,069
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,120
0,120
0.120
0,120
0,069

Rb.o.

m
0,120

0,069
0,069
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,120
0,120
0.120
0,120
0,069

Rb.u,
m
0,120

0,069
0,069
0,120
0,120
0440
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0.120
0,120
0,120
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,069
0,120
0,120
0,120
0,120
0,069

%
33

19
19
46
32

35
32
35
32
33
53
48
30
35
34
zi
31
29
50
48
51
52
34
16
21
18
20
19
20
38
54
54
54
17

Stulp Stb. Pfost Ptb.
Anz. m Anz. m

1 0,140
1 0,140

1 0,140

1 0,140
1 0,140
1 0,140 1 0,180
0,180
0,180

0,180

NN

1 0,140 1
1 0,140
1 0,140

1 0,140 1 0,180
1 0,140 1 0,180
1 0,180
2 0,180
2 0,180

1 0140 1 0,180
1 0,120
1 0,120
2 0,120
1 0,120
1 0,120
1 0,120
1 0,140
1 0,180
1 0180
1 0,180

H-Sp. V-Sp.  Spb.
Anz. Anz. m

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Alu-Portal
Alu-Portal

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachcwina Hoiz Alu Therme
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowlna Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowlna Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hiachuwina Hulz-Alu-Thenno
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
ranstet

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Alu-Portal

Alu-Portal
Alu-Portal
Alu-Fortal
Alu-Portal
Alu-Portal

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster

Alu-Portal
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Rahmen

3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Bezeichnung

1,65 x 2,20 (BT B) -

KG

2,33 x 2,22 (BT B) -

K&

2,85x1,30 (BT B) -

KG

1,14x 2,18 (BT B) -

KG

1,12x 1,35 (BT C) -

oG

2,283 2,20 (BT C)

1,85 x 1,35 (BT C) -

oG

0,89 x 0,60 (BT C) -

0G

1,80 x 2,15 (BT C) -

oG

0,90 x 1,35 (BT C) -

oG

1,80 x 1,35 (BT C) -

og

1,00 x 2,20 (BT C) -

0G

1,12x 1,35 (BT B) -

(e]¢]

0,90 x 2,15 (BT B) -

[e]¢]

1,80 x 1,38 (BT B) -

0G

0,83 x 3,15 (BT B) -

oG

5,53 x 0,65 (BT B) -
G

2,83 x 1,80 (BT B) -

oG

1,85 x 0,85 (BT B) -

oG

1,85 x 2,60 (BT B) -

oG

2,83 x 0,85 (BT B) -

0G

1,80 x 0,65 (BT B) -

0G

1,88 x 0,85 (BT A) -

0G

1,68 x 1,35 (BT A) -

oG

1,78 x 1,35 (BTA) -

0G

2,33 x 1,84 (BTA)-
06

Rb.re.
m
0,069

0,069
0,120
0,089
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.li.
m
0,069

0,069
0,120
0,069
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.o.

m
0,069

0,069
0,120
0,069
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0.120
0.120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.u.
m
0,069

0,069
0,120
0,069
0,120
0,120

0,120

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

48
30
45
30
50
51
53
36
35
34

Stulp  Stb. Piost Pfb.
Anz. m Anz. m
1 0,120

1 0,120

1 0,140 1 0,180
1 0,140

1 0,140

1 0,140

1 0,140

1 0,140

1 0,140

1 0,140
1 0,180
2 0,180

1 0140 1 0,180

1 0,140
2 0,180
1 0,180
1 0,180

1 0,140

1 0,140

1 0140 1 0,180

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz. Anz. m

Alu-Portal
Alu-Portal

Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Alu-Portal

Hrachowina Hoiz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachewina Helz Alu Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fgnster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hiachowina Huiz-Alu-Tie1mo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
Hrachowina Holz-Alu-Thermo
Fenster
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Kuhibedart Standort
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Kiihlbedarf Standort (Pdggstall)

BGF 198774 m? L7 1210,85 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,08
BRI 713248 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Wdrme- Innere  Solare  Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aufien- warme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kW h
Jaénner 31 -1,59 24 859 11241 36100 11299 2835 14134 1,00 ]
Februar 28 0,07 21 096 9184 30280 10058 4297 14355 1,00 ]
Marz 31 4,13 19705 8911 28616 11299 6182 17 481 0,99 0
April 30 8,98 14 836 6631 21468 10886 7587 18472 0,95 0
Mai 31 13,45 11 305 5112 16418 11299 9172 20471 0,77 4 990
Juni 30 16.82 8 000 3576 11575 10886 8783 19669 0.59 8784
Juli 31 18,76 6 520 2948 9468 11299 9187 20487 0,46 11 942
August Ky 18,15 7072 3198 10270 11299 8772 20071 0,51 10 633
September 30 14,66 9 884 4418 14301 10886 7102 17988 0,77 4 467
Oktober 3 9,13 15 198 6872 22070 11299 5208 16507 0,98 0
November 30 3,41 19692 8802 28494 10886 2996 13882 1,00 0
Dezember 31 -0,60 23960 10835 34795 11299 2249 13548 1,00 ]
Gesamt 365 182 127 81729 263856 132695 74369 207 065 40 815

KB= 20,53 kWh/m?a
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Aulsen induzierter Kuhibedari Referenzkiima
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF
BRI

Monate

Jénner
Februar
Mérz

April

Mai

Juni

Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

1 987,74 m?
713248 m?
Tage Mittlere
Aufden-
temperaturen
°C
31 047
28 2,73
31 6,81
30 11,62
31 16,20
30 19.33
31 21,12
31 20,56
30 17,03
31 11,64
30 6,16
31 2,19
366

LTt

Transm.-

warme-

verluste
kWh

22 999
18 935
17 288
12 637
8 829
5815
4 396
4 901
7 820
12 937
17 297
21450
166 202

1210,85 W/K

Laftungs-
warme-
verluste

kWh
4 005
3297
3011
2183
1 637
1013
766
853
1362
2253
3012
3735
27 027

p2023,233601 MBILANZKB1 01921 - Niederdsterreich

Wdadrme-  Innere
verluste Gewinne Gewinne Gewinne

kWh k\WWh

27 004
22232
20 298
14720
10 366
6 828
5162
5754
9182
15 189
20 308
25185
182 230

19.12.2024 12:54

Solare

kWh

2 912
4 571
6 427
7 494
9 306
g Q27
9413
8 600
7174
5 446
3026
2 365
76 762

Innentemperatur 26 °C

Gesamt-

kWh
2912
4 671
6 427
7404
9306
9027
9413
8 600
7 174
5 446
3 026
2365
76 762

KB* =

fcorr 1,00

Ausnut-

Kuhi-

zungsgrad bedarf

1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0.75
0,55
0,67
0,98
1,00
1,00
1,00

kWWh

o O o O o

2294
4 256
2875

]oooo

L--]
-
n
L2

1,32 kWh/m®a
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RH-Eingabe
3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Raumheizung
Allgemeine D
Wirmebereitsteliung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 55°/45°
Regelfidhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Vertei Leitungsléngen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéltnis Aufen- Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] %]
Rehrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 213 Nein 83,83 0

Steigleitungen Ja 213 Nein 159,02 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 1113,14

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Beraitstolluns
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwérme

Energietréger Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise konstanter Betrieb

Hilfseneraie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe

219,92 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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WWB-Eingabe
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 15,9 Defaultwert
getrennt von Raumheizung
Kb
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
ar ei i i Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 6,00 Material Kupfer 1,08 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen* 1601 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher* dpws = 134 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Photovoltaik Eingabe
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.
Gemeindezentrum Péggstall

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften PV-Anlage der Marktgemeinde
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 35,00 kWp [/]freie Eingabe
Ausrichtung 0 Grad
Neigungswinkel 30 Grad

emeigen Verschattun
Gebiudeintegration MaRig beltftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80
Geldndewinkel 0 Grad
Stromspeicher :

Erzeugter Strom 33 512 kWh/a

Peakleistung 35 kWp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Beieuchtung
3650 Poggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem.
Gemeindezentrum Péggstall

Beleuchtung
aemafl ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 25,76 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Voriage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem. Gemeindezentrum Ptggstall

Gebsudeteil

Nutzungsprofil  Biirogebsude Baujahr 1980
Strale Untere HauptstralRe 8 Katastralgemeinde Pdggstall
PLZ/Ort 3650 Péggstall KG-Nr. 14347
Grundstlcksnr. 662 Seehohe 460 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRessk 67 fcee sk 0,92

Energieausweis Ausstellungsdatum 19.12.2024 Giltigkeitsdatum 18.12.2034

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierta Auflistung der U-Werte) geméR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

HWBRes  Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den R4umen bereitgestelit werden muss, um diese auf einer
normaliv geforderten Raumtemperatur, ohne Berlicksichtigung allfdlliger Ertrage aus Warmerlckgewinnung, zu halten.

fuee Der Gesamtenergiseffizienz-Fakior ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzuglich allfalliger
Endenergieertrage und zuziglich des daflir notwendigen Hilfsenergisbedarfs und andersrseits einem
Referenz-Endenergicbedarf (Anforderung 2007).

Sk Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primérdaten

MGy S T e tale P oiad hpa b hamdd §4%¢ Al igem =il o popsll M S ol PR - il ek & P b Tl g e il 2y
R IR SRR R S ey e S PN e Dt TR e ST S R R T SR R S T e IR R

Vorfassung aktualisiert.

EAVG 83  Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsohjekt In einem Druckwerk oder sinem elekironischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwdrmebedart und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes ader des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl filr den Verk#ufer oder Bestandgeber als auch

for den von diesem beauftragten immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebdudes hat der Verkaufer dem Kéufer, bel der In-Bestand-Gabe eines Geb&udes der
Bestandgeber dem Bestandnehmaer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserkldrung des Kaufers ader Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine volisténdige Kopie
dasactben binnen 14 Tagan nach Vertragsahschings auszuhdndigen

FAVG §6  Wird dem Kaufer oder Bestanidnehmer vor Abgahe seiner Vertragserklaning sin Energisausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergiesffizienz des Gebiudas als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserkldrung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebé&udes entsprechende
Gesamlsnergieeffizienz als vereinbart
(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energisausweis ausgehéndigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieauswaeis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber arsetzt hegehren.

CANG Y Verembaringan, & G Vordage uii AuBnaniduiighshiichic Nath 3 %, G Neblnsingl ol rwbeildy OTIGI0 Niadn ¥ L, i
Rechtsfolge untetlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschliefilich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschiiefen oder einschrénken, sind unwirksam,

EAVG §9 (1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmalder, der es enfgegen § 3 unterldsst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebdudes oder des Nutzungsobjekts
anzugehen, begeht. sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfilit oder nach anderen
Verwaltungsstrafoestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsiibertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der VerstoR eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt. wenn er seinen
Auftraggeber iber die Informationspfiicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
bezishungsweise zur Einholung eines Energicausweises aufaefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nacngekonmen ist.

{2} Em Verkaufer odar Bastandgebar, der gs anlgeosn 4 4 unlaflasst

| dam Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitin ainen hichstans zehn Jahfe alten Enargieatsweals

vorzulagen oder

2. dem Kaufer oder Bastandnehmer nach Vertragsabschiuss einen Energieausweis oder gine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tathestand einer gerichtlich sirafbaren
Handlung erfillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ene
Verwaltungstibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestitigung

Energieausweis-Vorlage-Gesefz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 3650 Pdggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem. Gemeindezantrum Pdggstall

Gebaudeteil

Nutzungsprofil  Burogeb#ude Baujahr 1980
Strale Untere HauptstralRe 8 Katastralgemeinde Pdggstall
PLZ/Ort 3650 Paggstall KG-Nr. 14347
Grundsticksnr. 662 Seehéhe 460 m

Energiekennzahlen It. Energicausweis

HWBRret,sk 67 feee,sk 0,92

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Geb4uden auch aus mehr
Selten, denn ab der 3. Seite strukturiarte Auflistung der U-Werte) gem4R dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestitigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB Ry  Der Referenz-Heizwarmebedarf st jene Wdrmemenqge, die i den Raumen berentgestallt werden muss, um diese aut emer
normativ geforderten Rauratamperatur choe Berucksichtigung allfaliger Extrage aus Warmertckgewinnung, zu halten

lage Dar Gasantenergieellizienz-Faltor st der Quotient aus emzrsets dem Endenergiebedarf abziighch alifaihger
Endenergieertrags und zuzuglich des dafin nolwendigan Hilfsenergiebedarts und andererszits einem
Referenz-Endenergiebedart (Anfurdenung 2007)

SK Das Standortkhima st das reale Kima am Gebdudestandort Dieses Kiimanmodell wurds auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999} der Zentralanstalt fue Meteorologie und Geodynamdk fur die Johie 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung akiuahsiert

EAVG §4 (1) Beirn Verkauf eines Gebaudes hat der Verkauler dam Kaufer, ber der In-Besland-Gabe eines Gebaudes def
Bestandgeher dem Bestandnehmer rechtzettig vor Abgabe dwi Vertiagserklarung des Kaufers odar Bestandnehmars emen
zu dwsem Zeitpunkt hachstens zehn Jahre alten Energieauswers vorzulegen und thm diesen oder ena vollsténdige Kope
dossetben binnen 14 Tagen nach Vertiagsabschiuss auszuhandigen
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Aushandigungsbestatigung

Encrgicauswels-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung 3650 Péggstall, Untere Hauptstrasse 8 - ehem. Gemeindezentrum Pdggstail

Geb3udeteil

Nutzungsprofil Blrogebdude Baujahr 1980
Strale Untere Hauptstrafle 8 Katastralgemeinde Pdggstall
PLZ/Ort 3650 Pdggstall KG-Nr. 14347
Grundsticksnr. 662 Seehthe 460 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRetsk 67 feee,sk 0,92

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Geb&uden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite sirukturierte Auflistung der U-Werte) gem#&R dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Verkiufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehdndigt wurde.

Ort, Datum

Name Verké&ufer/Bestandgeber Unterschrift Verk4ufer/Bestandgeber

Der Kiufer/Bestandnehmer bestitigt, dass ihm der Energieausweis ausgehéindigt wurde.

Ort, Datum

Name Kiufer/Bestandnehmer Unterschrift Kiufer/Bestandnehmer

HWB .. Der Referenz-Hewwarmebedar st jene Warmemenage die in den Raumen bereitgestelll werden muss, um diese auf einer
normatiy geforderton Raumtzroperatur. chne Berucksichbigung allfallger Ertrage aus Wasmeruckgewinsung zu halten
Der Gesantenergieaffizenz-Faktor st der Quotient aus emersets dem Endenergiebedaif abzagheh alfalliger
Endenergiceriage und zuzughch des dafun notwendigan Filisenergiebadarfs und anderarsets einem
Rafurenz-Endancrgebedad (Anforderung 2007)

il Das Standortidima st das reale Klima am Gebaudestandort Dieses Kimamodel wuide aof Bases der Pnimaidaten

f".?EF

Varfasaung aktualizert
EAVG §4 (1) Beim Verkaut emes. Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer. ber der In-Bastand-Gabe emes Gebaudes der
T bt dhesny Besanngliel s nach I W |."-..‘||..- sl ol i bt | i il B wltie kv in
20 dinsem Zeitpunkt hochstens zehio Jahre afien Eneigeausweis vorzulegen und thin diesen oder ene vollstandige Kapra
gesselben bnnen 14 Tagen nach Vertragsabschiuss auszuhandigen
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